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Municipio de Alfandega da Fé — Camara Municipal

ENTIDADE GESTORA:
CM ALFANDEGA DA FE

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE

EDITAL n.° 004/ 2017

Em conformidade com o Decreto-Lei n

.°306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).

Bromodiclorometano

Para a soma de todas

Dibromoclorometano

as concentracdes
100ug/L

Bromoférmio

0%

0%
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Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Para a soma de todas

as concentracgdes 0,10

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tricloroeteno

Benzo(g,h,i)perileno ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0% 0%
Tetracloroeteno 10 0% 0%

0%

0%

Atrazina

Desetilatrazina

Para a soma de todas

Deseterbutilazina

as concentracdes 0,50

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ug/L
Terbutilazina 0% 0%
MCPA 0,1 0% 0%
Ometoato 0,1 0% 0%
Radao 500 0% 0%
alfa-Total 0,1 0% 0%
beta-Total 1 0% 0%
Dose indicativa 0,1 0% 0%

Alcalinidade *

0%

0%

Temperatura*
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L. Valores obtidos - ) N.° Andlises (PCQA)
S (k) V.alor Paramétrico (VP) — — N.° Avnallses % Cumprimento do . » % :
fixado no DL 306/2007 [ Minimo Méaximo superiores VP VP Agendadas Realizadas ~ [Analises Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 14 14 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 14 14 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- <0,1 0,70 --- - 14 14 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 51 0 100% 2 2 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 13 13 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteraggo anormal 0 289 - - 13 13 100%
Numero de coldnias a 37 °C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 237 --- - 13 13 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 59 370 0 100% 13 13 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 7 0 100% 13 13 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,5 7,6 0 100% 13 13 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <20 50 0 100% 13 13 100%
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 13 0 100% 11 11 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,9 <1,9 0 100% 13 13 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigéo) 3 <1 <1l 0 100% 13 13 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluigédo) 3 <1 <1 0 100% 13 13 100%
Turvacgdo (NTU) 4 <0,5 4 0 100% 13 13 100%
1,2-Dicloroetano 3 0 0 0 0% 0%
Antiménio 5 0 0 0 0% 0%
Arsénio 10 0 0 0 0% 0%
Benzeno 1 0 0 0 0% 0%
Benzo(a)pireno 0,01 0 0 0 0% 0%
Boro 1 0 0 0 0% 0%
Bromatos* 10 0 0 0 0% 0%
Cadmio 5 0 0 0 0% 0%
Célcio 0 0 0 0% 0%
Chumbo 10 0 0 0 0% 0%
Cianetos 50 0 0 0 0% 0%
Cloretos 250 0 0 0 0% 0%
Cobre 2 0,00E+00 0,00E+00 0 0% 0%
Crémio 50 0 0 0 0% 0%
Dureza Total --- 0 0% 0%
Enterococos 0 0 0% 0%
Ferro 200 0 0% 0%
Fluoretos 1,5 0 0% 0%
Magnésio 0 0% 0%
Mercurio 1 0 0% 0%
Niquel 20 0 0% 0%
Nitritos 0,5 0 0% 0%
Selénio 10 0 0% 0%
Sédio 200 0 0% 0%
Sulfatos 250 0 0% 0%
Cloroférmio 0 0% 0%
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Municipio de Alfandega da Fé — Camara Municipal
I

» w DIVISAO de URBANISMO e AMBIENTE ( DUA )

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cabreira, Colmeais, Covelas, Felgueiras, Ferradosa, Gebelim, Gouveia, Picoes,
Sambade, Soeima, Vila Nova e Vilarelhos

Informagdo complementar relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Vereador de Urbanismo e Ambiente: (Anténio Manuel Amaral Salgueiro) Data da publicitagio: 25 de janeiro de 2018

DUA | SETORDE AGUAS E SANEAMENTO (SAS)
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